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תמצית
הרשות מפרסם הצעת החלטה לקביעת הליך אחוד לחיבור מתקנים לרשת החלוקה ולקבלת אישור תעריף ללא רשיונות מותנים
[bookmark: _GoBack]דברי הסבר
1. עד שנת 2020 צפויים להתחבר לרשת החלוקה מתקנים סולאריים בהיקף מצטבר של כ- 1600 מגהוואט ומתקני יצור בגז בהיקף של כ- 300 מגהוואט. זאת, בהתאם למדיניות השר לעמידה ביעד האנרגיה המתחדשת ובהתאם למדיניות שילוב מתקני יצור חשמל ברשת החלוקה.
2. בהמשך לתהליך הסדרת התעריפים למתקנים אלו, הרשות מפרסמת לשימוע הליך אחוד המסדיר את תהליך החיבור ואת הליך קבלת אישור התעריף של המתקנים. 
3. הסדרת הליך החיבור נועדה לתת מענה לשתי מטרות עיקריות:
1. הבטחת העמידה בהיקפי החיבור הנדרשים על מנת לעמוד במדיניות שקבע השר.
2. פישוט התהליכים הקיימים היום והסדרת תהליך חיבור ללא רישיון מותנה, בהתאם לשינוי בחוק משק החשמל.
4. ההליך נועד לתת מענה אינטגרטיבי לכלל המתקנים והמצבים ברשת החלוקה:
1. אמות המידה יחולו על כלל סוגי המתקנים ברשת החלוקה בכל הטכנולוגיות, בכלל זה גם מתקני יצור סולאריים שיקומו בעתיד במסגרת הליכים תחרותיים.
2. ההליך מתייחס הן למתקנים המתחברים למתח נמוך והן למתקנים המתחברים למתח גבוה.
3. ההליך מתייחס לחיבור מתקן חדש, שילוב מתקן במקום צרכנות קיים, הגדלת חיבור במקום צרכנות לצורך שילוב מתקן וכן מתקן קיים אשר הוקם לצריכה עצמית ומעונין בקבל תעריף עבור הזרמת אנרגיה לרשת.
5. הרשות תפעל בהמשך לקידום תוכנית פיתוח לרשת החלוקה על מנת לתת מענה למימוש מלוא ההספק הנדרש ברשת החלוקה.
עקרונות ההליך המתפרסם לשימוע
6. כל המתקנים ברשת החלוקה יקומו ללא רישיון מותנה, בכלל זה גם מתקנים בהספק גדול מ- 5 מגהוואט.  מתקנים המחויבים לפי חוק ברישיון יצור יפנו לרשות לקבלת רישיון יצור לאחר השלמת בדיקות הסנכרון.
7. במסגרת פתיחת תיק החיבור יבדקו הפעולות הנדרשות ברשת על מנת לאפשר את החיבור. מהות הבדיקה איננה לוודא האם ניתן לחבר, אלא מה נדרש לעשות על מנת לאפשר את החיבור. כלומר, הבדיקה נועדה לכוון את ההשקעות הנדרשות ברשת. 
8. לאור השאיפה לאפשר את החיבורים, הוסרו מאמות המידה מגבלות לחיבור שנכללו בהליכים התחרותיים הקודמים כגון מגבלת עומס על השנאים ומגבלת מרחק מהרשת. כלומר, החברה נדרשת לעשות את מירב המאמצים על מנת לאפשר את החיבורים. ככל שנדרשת השקעה ברשת על מנת לחבר את המתקנים, בקשת החיבור תסייע בהכוונת ההשקעה הנדרשת במסגרת תוכנית פיתוח רשת החלוקה.
9. אמות המידה מגדירות מועדים נורמטיביים לחיבור:
1. ככלל, המחלק נדרש לאפשר את החיבור בתוך 180 יום. למעט המקרים המפורטים להלן:
2. במקרה של חיבור חדש או של הגדלת חיבור במתח גבוה, אם נדרשות פעולות ברשת לצורך מתן מענה לבקשה ומשך הזמן הצפוי להשגת האישורים ולביצוע הפעולות ארוך מ 180 יום, המחלק יאפשר את החיבור בתוך שנה.
3. במקרה של מתקן בהספק העולה על 16 MW, שעבורו הרשות איפשרה באמות המידה רבוי חיבורים למתח גבוה ונדרשת הקמת תחמ״ש על מנת לאפשר את החיבורים למתח גבוה, המועד הנורמטיבי לחיבור הוא 3 שנים.
4. במקרה של שילוב מתקן בחיבור קיים, ללא הגדלת חיבור, וללא הזרמת אנרגיה מחוץ למקום הצרכנות, המחלק יאפשר את שילוב המתקן בתוך 45 ימים.
5. אם משך הזמן האפשרי להפעלה מסחרית ארוך ממשך החיבור הנורמטיבי (כגון במקרה של מתקני יצור בגז), המחלק רשאי, בכפוף לתיאום עם הצרכן להאריך את משך הזמן לחיבור מעבר לשנה עד למשך ההפעלה המסחרית.
2. המועדים הנורמטיביים כוללים הן את משך הזמן הנדרש להשגת האישורים לפעולות ברשת והן את ביצוע הפעולות. 
3. אמות המידה קובעות כללים למקרה החריג שבו המחלק סבור כי לא ניתן לאפשר את החיבור בפרק הזמן הנורמטיבי:
1. המחלק ינמק את הפעולות הנדרשות על מנת לאפשר את החיבור (״אי עמידה במועד נורמטיבי לחיבור״) וינמק מדוע לא ניתן להשלים אותן במועד.
2. המחלק ישלח עותק מתשובתו ליו״ר הרשות ולשר ויפרסם את תשובתו באתר האינטרנט. 
3. המחלק ישיב למבקש את דמי הבקשה.
4. המחלק יפרט מהו ההספק הנורמטיבי אותו ניתן לחבר במועד הנורמטיבי ויאפשר למבקש לעדכן את בקשתו בהתאם.
5. בתיאום עם המבקש, המחלק יבצע את החיבור או את הגדלת החיבור אף שהמועד עולה על המועד הנורמטיבי.
4. אמות המידה קובעות גם כללים לבחינת זכאות המבקש לתעריף. המבקש יבחן:
1. ההספק המותקן המבוקש קטן מהמכסה הפנויה לתעריף המבוקש
2. המבקש עומד בתנאים לזכאות לתעריף אותם קבע המבקש (לדוגמא, בבקשה לתעריף מתקן סולארי קטן מ 100 ק״ו המבקש יבחן האם המתקן מותקן על גג וההספק המותקן קטן מ 100 ק״ו)
3. המבקש יוודא כי משך הזמן האפשרי להקמה קצר ממשך הזמן להפעלה המסחרי הקבוע לתעריף המבוקש.
5. על מנת לאפשר את החיבור, המחלק רשאי לקבוע בתשובתו אחת או יותר המגבלות הבאות:
1. הגבלת השעות בהן ניתן להזרים את האנרגיה לרשת (עד 100 שעות הגבלה בשנה).
2. הגבלת הספק ההזרמה לרשת, בכפוף לכך שבקשת הצרכן כללה הספק הזרמה קטן מההספק המותקן ובכפוף להתקנת ממסר הספק חוזר.
3. דרישה לשילוב הגנות במתקן.
6. במקרה שבו לא מתקיים אחד או יותר מהכללים למתן אישור הזכאות לתעריף, המחלק יפעל באופן הבא:
1. המחלק יעדכן את המבקש בתשובתו כי הוא אינו זכאי לתעריף
2. המחלק יודיע למבקש מהו ההספק המותקן המירבי שעבורו יוכל להיות זכאי לתעריף ויאפשר לו לעדכן את הבקשה בהתאם.
3. המחלק, בתיאום עם המבקש, יאפשר את ביצוע החיבור או הגדלת החיבור גם ללא זכאות לתעריף.
7. הרשות שוקלת קביעת תמריץ לבעלי רישיונות חלוקה ביחס למספר המתקנים שהחברה תחבר בפרק הזמן הנורמטיבי ומבקשת את התייחסות הציבור לאפשרות זו ולאופן התמרוץ.
10. לאור הבדיקות הנדרשות טרם מתן תשובה, פתיחת התיק כרוכה בתשלום הן למתקנים במתח נמוך והן למתקנים במתח גבוה.
11. אמות המידה כוללות מספר הקלות בהליך הגשת הבקשה:
1. הרשות מבטלת את הדרישה לסקר היתכנות לפני פתיחת תיק למתקן במתח גבוה.
2. החברה מחויבת לזמן את הצרכן בתוך 7 ימים (במקום 30 יום כיום) מרגע הרישום באתר.
3. החברה נדרשת לאפשר בעתיד העברה של המסמכים באמצעות האינטרנט. דרישה זו תיושם רק במחצית שנת 2019 על מנת לאפשר התאמה של מערכות המיחשוב.
4. ניתן להציג טופס 4 או טופס 2 רק בשלב הסינכרון לרשת ולא במועד הגשת הבקשה – על מנת לאפשר הגשת בקשות לשילוב מתקנים סולאריים גם במקומות צרכנות הנמצאים בשלבי הקמה.
12. בדיקת מתקנים לצורך קבלת היתר הפעלה – הצעת ההחלטה מאפשרת לבצע את הבדיקה באמצעות כל בודק בעל רישיון ולא רק באמצעות בודקים של ספק שירות חיוני.
13. מונים – הצרכן רשאי לבקש התקנת מונה קריאה מרחוק, אולם אינו מחוייב במונה רציף. 
14. תנאים טכניים למתקנים – התנאים הטכניים אינם מפורטים באמות המידה והם יפורסמו בנפרד על ידי מנהל מינהל החשמל.
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